
 

≥ 1m 

Bei Dachneigungen  ≤ 20°

40 cm 

 Raumluftunabhängige 
 Gasfeuerstätte bis  
            50 kW  
     mit Ventilator 

 §  9   Lage der Mündungen von Kaminen und Abgasleitungen 

Dachneigung  > 20° 

≥  40 cm 

40 cm 

Raumluftunabhängige
 Gasfeuerstätte bis  
            50 kW  
     mit Ventilator 

 


